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Czarna Bialtostocka, 30.10.2020

Wszyscy wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na ustuge ubezpieczenia Spotki

»Przedsiebiorstwo Komunalne” w Czarnej Biatostockiej Sp. z 0.0. przesyta informacje uzupeiniajgce w celu
przygotowania oferty ubezpieczeniowej:

Pytanie 1. Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla Oczyszczalni

Odpowiedz: Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla Oczyszczalni do wgladu w siedzibie Spoiki.

Pytanie 2.0cene zagrozenia wybuchem dla oczyszczalni Sciekow.
Odpowiedz: Ocena zagrozenia wybuchem do wgladu w siedzibie Spo6tki

C3 OCHRONA PPOZ
C3.1 F mi
Tak Nie
Czy zaktad posiada opracowang instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego?
C3.2 Data aktualizacji instrukcji bezpieczefistwa 05.12.2018 r
pozarowego:
C3.3 Zrédto zasilania w wode do zewnetrznego - -
EASZCNIA POZATOW: zewnetrzna sie¢ zbiornik ppoz (minimum 5
wodociggowa Om’)
inne; sie¢ wodociagowa na terenie oczyszczalni
C3.4 Liczba hydrantow zewnetrznych (szt.):
2
C3.5
Liczba hydrantéw wewnetrznych (szt.): 0
C3.6 Data ostatnich badan hydrantéw
zewnetrznych i -wewnetrznych
potwierdzajacych wymagane dla nich XIZO 19 I’Ok
parametry wydajnosci oraz ci$nienia:
C3.7 Czy w zakladzie zainstalowany jest system [0 tak .
sygnalizacji pozaru? nie
3. 1; dzie? [m] [m] a
3.8 esli tak to gdzie produkcja magazyn biuro
C3.9 Odlegtos¢ do najblizszej jednostki 3.5 km
Panistwowej Strazy Pozarnej w km: ?
C3.10 Inne urzadzenia przeciwpozarowe/miejsce -
zamontowania (opis): o tryskacze zraszacze
Nie ma a o
produkcja produkcja
............... % pokrycia severenenens Y0 pokrycia




detekcja i gaszenie iskier

i D
magazyn magazyn
............... % pokrycia seeeenene... Y0 pokrycia
o mi
inne,jakie inne, jakie

O inne:
o

....... % zabezpieczonych

........ % zabezpieczonych
pomieszczen/linii

linii
Al Czy zostata opracowana ocena zagrozenia [ i 1
wybuchem '
C3.12 Jakiego rodzaju zagrozenia zostaly ujete w O pyly
Ocenie zagrozenia wybuchem gazy
C3.13
Czy zastosowano urzadzenia i instalacje w | tak O nie
ykonaniu przeciwwybuchowym w strefach
zagrozenia wybuchem
C3.14 Czy jest zapewniony dojazd dla strazy D
pozarnej ? ik nie
C4 OCHRONA FIZYCZNA
o R m]
1 zmiana 2 zmiany, 3 zmiany
C4.1 System pracy w Draca W ruchu cigglym (24 godz.)
’ zakladzie: = e
L— —_ O mi
5 dni w tygodniu 6 dni 7 dni
w tygodniu w tygodniu
C4.2 o
Tak Nie
Czy teren zakiadu jest
catkowicie ogrodzony i
oswietlony?
C4.3 _?ak Nie
Czy na terenie zakladu
przebywa catodobowo
ochrona fizyczna?
C4.4 m] [m]
Tak Nie
Czy ochrona fizyczna to
licencjonowana firma
zewngtrzna?
C4.5 [m]
Tak Nie
Czy w zakiadzie
zainstalowano system
sygnalizacji wtamania i
napadu?
C4.5.1 Jesli tak, to w ktorej m] m]
czesci zaktadu? Kasa Biura Magazyny Produkcja




@ o
Tak Nie
Czy w zakladzie
zainstalowano
elektroniczny system
kontroli dostepu?
C4.6.1 Jesli tak, to w ktorej m] O Biura m] m]
czesci zaktadu? Serwerownia Magazyny Produkcja
C4.7 ) D
Tak Nie
Czy ochrona dysponuje
systemem podgladu
telewizji przemystowej?
C4.8 System telewizji ] ’R ]
przemystowe;j: wewnatrz | na zewnatrz Wewnatrz i na zewnatrz
C4.9 Czy pracownicy ochrony |0
wykonuja cykliczne, Tak Nie
ewidencj onowane
elektronicznie obchody
po terenie zaktadu?
C4.10 Czy w trakcie obchodow |0 B
terenu pracownicy Tak Nie
ochrony wchodza
rowniez do wnetrza
budynkéw zgtoszonych
do ubezpieczenia?
MED! |A
Instalacja elektryczna
S i
DLI Rodzaj zasilania P D « SHGHAE
D1.2  |llo$¢ transformatoréw / rezerwa mocy wyrazona w
o] ! 15%
Data ostatnich pomiaréw elektrycznych maj 2018
D1.3 [Wykonanych zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
Art. 62
Badania termowizyjne minimum raz w roku O tak
D14 e
Instalacja wodna
D1.5 |Rodzaj zasilani - -
e Wiasne ujecie Wodociag
Instalacja gazowa
D1.6 |Rodzaj instalacji Zaz zlemny
D1.7 |Rodzaj, max. moc odbiornikéw i rozmieszczenie nie WyStqujQ
odbiornikéw gazu
D1.8 . . )
Data ostatniej kontroli szczelnosci instalacji
D1.9 Czy pomieszczenia, w ktérych moc odbiornikéw
przekracza 60 kW sa wyposazone w detekeje gazu
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